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1. Wärmeerzeugerfühler – WF Wärmeerzeugerfühler – WF

2. Außenfühler – AF Außenfühler – AF

Sie möchten nach einem Schaden die ATMOS 
ACD01-Regelung gegen die neue ATMOS ACD03-
Regelung tauschen? Unsere Anleitung zeigt Ihnen 

Alter Anschlusssockel der ATMOS ACD01 Neuer Anschlusssockel 
der ATMOS ACD03

Schritt für Schritt, wie Sie dabei vorgehen müssen. 
Dabei zeigt Ihnen das rechte Bild immer den IST-
Zustand und das Linke den SOLL-Zustand.

Anschluss – ATMOS ACD03

auf Klemme WF 5 / GND 6
Anschluss – ATMOS ACD01

von Klemme X5 3 / 5

Anschluss – ATMOS ACD03

auf Klemme AF 4 / GND 6
Anschluss – ATMOS ACD01

von Klemme X5 2 / 14
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3. Vorlauffühler – VF1 (VF2 – optional) Vorlauffühler – VF1 (VF2 – optional)

4. Pufferfühler – VE Pufferfühler – VE3

Heizkreispumpe 1 (2 – optional)5. Heizkreispumpe 1  ( 2 – optional)

Anschluss – ATMOS ACD03

auf Klemme VF1-9 / GND 10 Heizkreis 1

auf Klemme 11 / 12 Heizkreis 2 (ohne Abb.)

Anschluss – ATMOS ACD01

von Klemme X5 5 / 17 Heizkreis 1

von Klemme X5 9 / 21 Heizkreis 2 (ohne Abb.)

Anschluss – ATMOS ACD03

auf Klemme PF 15 / GND 16
Anschluss – ATMOS ACD01

von Klemme X5 8 / 20

Anschluss – ATMOS ACD03

auf Klemme L 53 / N 54 / PE 55 Heizkreis 1

auf Klemme  L 56 / N 57 / PE 58 Heizkreis 2 (ohne Abb.)

Anschluss – ATMOS ACD01

von Klemme X7 L 1 / N 10 / PE 8 Heizkreis 1

von Klemme X8 L 3 / N 11 / PE 9 Heizkreis 2 (ohne Abb.)
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Heizkreismischer 1 (2 – optional)6. Heizkreismischer 1 (2 – optional)

Warmwasserzufuhr – Fühler & Strom7. Warmwasserzufuhr

Anschluss – ATMOS ACD03

auf Klemme L (zu) 40 / L (auf) 41 / N 42 Heizkreis 1

auf Klemme L (zu) 43 / L (auf) 44 / N 45 Heizkreis 2 (ohne Abb.)

Anschluss – ATMOS ACD01

von Klemme X7 L (zu) 2 / L (auf) 3 / N 11 Heizkreis 1

von Klemme X8 L (zu) 4 / L (auf) 5 / N 12 Heizkreis 2 (ohne Abb.)

Anschluss – ATMOS ACD03

auf Klemme SF 7 / GND 8 Fühler

auf Klemme L 62 / N 63 / PE 64 Strom

Anschluss – ATMOS ACD01

von Klemme X5 4 / 16 Fühler

von Klemme X7 L 4 / PE 9 / N 11 Strom
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Stromzufuhr8. Stromzufuhr

Anschluss – ATMOS ACD03

auf Klemme L 66 / N 67 / PE 68

Anschluss – ATMOS ACD01

von Klemme X6 PE 2 / N 3 / L 4
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Hydraulik Heizkreis 1 Heizkreis 2 Warmwasser

15003 – –

17003 –

15033 –

17033

Parametereinstellungen in ACD03


