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JBR Elektroanschlussplan - GSP / KCSP Kombikessel - Schaltfeldeinbau 
mit Nutzung des originalem Kabelbaum

Stellung 
auf 0

Stand 07/20
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Stellung auf 
„9.30 Uhr“

auf linkem 
Anschlag 
(Luftklappe
voll geöffnet)

notwendige
Parametereinstellung: 
Gerätetyp = A25 
S15 = 1 
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